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标注工具
此脚为电池电压检测，低于4.096V时驱动板会停止工作。（自动切换到市电）



此脚应用在ups模式中，当大于15天没有停电时，自动放电低压检测（请根据需要设定此脚电压，不要过放电以免造成不必要的损失）

yout
标注工具
驱动板没有温度检测功能，风扇是由电流控制的，当IFB大于0.4V时启动风扇，小于0.1V时关闭。

风扇正极直接接12V，负极可直接接在驱动板上，不用外加三极管

yout
标注工具
特别注意VFB引脚，因程序采用单周期峰值运算，所以在高压驱动模式下一定要接在VS2那条线上，接错导致不能稳压。工频模式可不用注意
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